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----------------------- 
  
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญัตคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ อนัเป็นกฎหมาย

ท่ีมีบทบญัญัตบิางประการเก่ียวกบัการจ ากัดสทิธิและเสรีภาพของบคุคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ 
ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญัตใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญัตแิห่งกฎหมายรฐัมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้ ๑ กฎกระทรวงนีใ้หใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๒ ในกฎกระทรวงนี ้

“บรภิณัฑไ์ฟฟา้” หมายความวา่ อปุกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใช ้วสัด ุเครื่องประกอบ หรือเครื่องจกัรท่ีใชไ้ฟฟา้เป็นตน้ก าลงัหรือเป็น
สว่นประกอบ หรือท่ีใชเ้ก่ียวเน่ืองกบัไฟฟา้ 

“ฉนวนไฟฟา้” หมายความวา่ วสัดท่ีุมีคณุสมบตัใินการกัน้หรือขดัขวางการไหลของกระแสไฟฟา้หรือวสัดท่ีุกระแสไฟฟา้ไมส่ามารถ
ไหลผา่นไดง้่าย เช่น ยาง ไฟเบอร ์พลาสตกิ 

“แรงดนัไฟฟ้า” หมายความว่า คา่ความตา่งศกัยข์องไฟฟา้ระหวา่งสายกบัสาย หรือสายกบัดนิ หรือระหว่างจดุหนึ่งกบัจดุอ่ืน โดยมี
หน่วยวดัคา่ความตา่งศกัยเ์ป็นโวลต ์

“กระแสไฟฟา้” หมายความวา่ อตัราการไหลของอิเลก็ตรอนในวงจรไฟฟา้จากจดุหนึ่งไปยงัอีกจดุหนึ่ง โดยมีหน่วยวดัเป็นแอมแปร์ 
“หมอ้แปลงเครื่องวดั” หมายความวา่ อปุกรณท่ี์ใชส้  าหรบัแปลงกระแสไฟฟา้หรือแรงดนัไฟฟ้าเพ่ือใชก้บัเคร่ืองมือวดัและอปุกรณ์

ควบคมุเคร่ืองปอ้งกนัระบบไฟฟา้ 
“เครื่องก าเนิดไฟฟ้า” หมายความว่า เครื่องจกัรท่ีเปล่ียนพลงังานใด ๆ เป็นพลงังานไฟฟา้ 
“สวติช”์ หมายความวา่ เครื่องปิดเปิดวงจรไฟฟา้และบริภณัฑไ์ฟฟา้ท่ีใชท้  าหนา้ท่ีตดัวงจรไฟฟ้า 

“ฟิวส”์ หมายความวา่ อปุกรณป์อ้งกนักระแสไฟฟา้เกินท่ีมีสว่นท่ีเปิดวงจรหลอมละลายดว้ยความรอ้นท่ีเกิดจากกระแสไฟฟา้ไหล
ผา่นเกินก าหนด 

“สายเสน้ไฟ” หมายความว่า ตวัน าระบบไฟฟา้เสน้ท่ีไม่ไดล้งดนิ 

“สายเสน้ศนูย”์ หมายความวา่ สายใดสายหนึ่งในระบบไฟฟา้สามสายหรือส่ีสาย ท่ีแรงดนัไฟฟา้ระหวา่งสายนัน้ไปยงัสายอย่างนอ้ย
อีกสองสายตอ้งเท่ากนัและสายนัน้ตอ้งตอ่ลงดนิ และใหห้มายความรวมถึงสายใดสายหนึ่งในระบบไฟฟา้สองสายและสายนัน้ตอ้งตอ่ลงดนิ 

“ระบบลอ่ฟา้” หมายความวา่ อปุกรณเ์พ่ือใชป้อ้งกนัอนัตรายท่ีเกิดจากฟ้าผา่ซึ่งประกอบดว้ย หลกัลอ่ฟา้ สายน าประจ ุและหลกัดนิ 

“หลกัลอ่ฟา้” หมายความวา่ หลกัโลหะท่ีตดิตัง้ส่วนบนของโครงอาคารหรือสิง่ก่อสรา้ง ซึ่งท าดว้ยเหลก็ท่ีไมเ่ป็นสนิมหรือโลหะชนิดอ่ืน
ท่ีมีความคงทนตอ่การผกุรอ่น เพ่ือน าประจไุฟฟา้ลงสูห่ลกัดนิ 

“สายน าประจ”ุ หมายความวา่ สายตวัน าท่ีติดตัง้ไวเ้พ่ือน าประจไุฟฟ้าระหว่างหลกัลอ่ฟา้หรือปลอ่งควนัท่ีท าดว้ยโลหะกบัหลกัดนิ 

“หลกัดนิ” หมายความวา่ แท่งโลหะท่ีปักลงไปในดนิหรือสิง่ท่ีฝังอยู่ในดนิเพ่ือท่ีจะน าประจไุฟฟา้หรือกระแสไฟฟา้ลงสูด่ิน 

“สายดนิ” หมายความว่า ตวัน าท่ีตอ่จากโครงโลหะของบรภิณัฑไ์ฟฟา้หรือสิง่ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือน าประจไุฟฟา้หรือกระแสไฟฟา้ลงสูห่ลกั
ดนิ 

“การไฟฟา้ประจ าทอ้งถิ่น” หมายความวา่ การไฟฟา้นครหลวง การไฟฟา้ส่วนภมูภิาค หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 



----------------------- 
ขอ้ ๓ ใหน้ายจา้งจดัใหมี้ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัวิธีปฏิบตังิานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกับ

ไฟฟา้โดยใหมี้มาตรฐานไมต่  ่ากวา่ท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงนีเ้พ่ือเป็นคูมื่อส าหรบัลกูจา้งปฏิบตัิ 
ขอ้ ๔ ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การฝึกอบรมใหก้ับลกูจา้งซึ่งปฏิบตังิานเก่ียวกบัไฟฟา้ใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจ และทกัษะท่ีจ าเป็นในการ

ท างานอย่างปลอดภยัตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และหลกัสตูรท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

ขอ้ ๕ ใหน้ายจา้งจดัใหมี้แผนผงัวงจรไฟฟา้ท่ีตดิตัง้ภายในสถานประกอบกิจการทัง้หมดซึ่งไดร้บัการรบัรองจากวศิวกรหรือการไฟฟา้
ประจ าทอ้งถิ่น 

ขอ้ ๖ ใหน้ายจา้งจดัใหมี้แสงสวา่งในบรเิวณท่ีลกูจา้งปฏิบตัิงานเก่ียวกบัไฟฟา้อย่างเพียงพอท่ีจะปฏิบตังิานไดอ้ย่างปลอดภยั 

ขอ้ ๗ ใหน้ายจา้งจดัใหมี้ป้ายเตือนอนัตรายท่ีมีขนาดมองเห็นไดช้ดัเจนและตดิตัง้ไวโ้ดยเปิดเผยในบรเิวณท่ีอาจเกิดอนัตรายจาก
กระแสไฟฟา้ 

ขอ้ ๘ หา้มนายจา้งใหล้กูจา้งซึ่งปฏิบตังิานเก่ียวกบัไฟฟ้าเขา้ใกลห้รือน าสิง่ท่ีเป็นตวัน าไฟฟ้าท่ีไม่มีท่ีถือหุม้ดว้ยฉนวนไฟฟา้ท่ี
เหมาะสมกบัแรงดนัไฟฟ้าเขา้ใกลส้ิง่ท่ีมีกระแสไฟฟา้นอ้ยกวา่ระยะห่างตามท่ีก าหนดไวใ้นตารางท่ี ๑ ทา้ยกฎกระทรวงนี ้เวน้แตน่ายจา้งได้
ด  าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ใหล้กูจา้งสวมใสอ่ปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคลท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้าท่ีเหมาะสมกับแรงดนัไฟฟา้ หรือปิดหรือน า
ฉนวนไฟฟา้ท่ีสามารถปอ้งกนัแรงดนัไฟฟา้นัน้ไดม้าหุม้สิง่ท่ีมีกระแสไฟฟา้และ 

(๒) จดัใหมี้วิศวกรควบคมุการปฏิบตังิานของลกูจา้ง 
ขอ้ ๙ หา้มนายจา้งอนญุาตใหล้กูจา้งซึ่งปฏิบตังิานอ่ืนหรือผูซ้ึ่งไมเ่ก่ียวขอ้งเขา้ใกลส้ิง่ท่ีมีกระแสไฟฟา้นอ้ยกวา่ระยะห่างตามท่ี

ก าหนดไวใ้นตารางท่ี ๒ ทา้ยกฎกระทรวงนี ้

ขอ้ ๑๐ ใหน้ายจา้งดแูลมิใหล้กูจา้งสวมใสเ่ครื่องนุ่งห่มท่ีเปียกหรือเป็นส่ือไฟฟ้าปฏิบตังิานเก่ียวกบัสิง่ท่ีมีกระแสไฟฟ้าท่ีมี
แรงดนัไฟฟา้เกินกว่าหา้สบิโวลต ์โดยไมมี่ฉนวนไฟฟา้ปิดกัน้ เวน้แตน่ายจา้งจดัใหล้กูจา้งสวมใสอ่ปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคลท่ี
เป็นฉนวนไฟฟา้ท่ีเหมาะสมกบัแรงดนัไฟฟา้และใชเ้ครื่องมือท่ีเป็นฉนวนไฟฟา้ 

ขอ้ ๑๑ ในกรณีท่ีนายจา้งใหล้กูจา้งท างานโดยใชอ้ปุกรณใ์นการปฏิบตังิานเก่ียวกับกระแสไฟฟา้ หรืออยู่ในบรเิวณใกลเ้คียงกบัสิง่ท่ีมี
กระแสไฟฟา้ ใหน้ายจา้งจดัหาอปุกรณช์นิดท่ีเป็นฉนวนไฟฟา้ท่ีเหมาะสมกบัแรงดนัไฟฟา้ส าหรบัการปฏิบตังิานของลกูจา้ง 

ขอ้ ๑๒ ฉนวนไฟฟา้ท่ีลกูจา้งใชป้ฏิบตังิาน นายจา้งตอ้งจดัใหมี้ความตา้นทานของฉนวนไฟฟ้าท่ีวดัระหวา่งสายเสน้ไฟกบัสายเสน้ไฟ 
สายเสน้ไฟกบัสายเสน้ศนูย ์และสายเสน้ไฟกบัสายดนิ โดยตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด ดงัตอ่ไปนี้ 

(๑) การวดัความตา้นทานของฉนวนไฟฟา้ ในขณะท่ีสบัสวติชแ์ละตอ่ฟิวสไ์วเ้ม่ือถอดหลอดไฟฟา้และเคร่ืองใชไ้ฟฟา้ออกทัง้หมด ตอ้ง
วดัไดไ้ม่ต  ่ากวา่ศนูยจ์ดุหา้เมกะโอหม์ 

(๒) การตดิตัง้สายไฟฟา้ทัง้หมดหรือวงจรย่อย ใหมี้ความตา้นทานของฉนวนไฟฟา้ไมต่  ่ากว่าศนูยจ์ดุหา้เมกะโอหม์ หรือแบง่วงจรย่อย
เพิม่ขึน้จนมีความตา้นทานของแตล่ะวงจรย่อยไม่ต  ่ากว่าศนูยจ์ดุหา้เมกะโอหม์ 

(๓) การวดัความตา้นทานของฉนวนไฟฟา้ ใหก้ระท าโดยใชแ้รงดนัไฟฟา้กระแสตรงไมต่  ่ากว่าหา้รอ้ยโวลต ์เป็นเวลาตอ่เน่ืองกนัไม่
นอ้ยกวา่สามสบิวนิาที 

ขอ้ ๑๓ ใหน้ายจา้งจดัใหมี้แผน่ภาพพรอ้มค าบรรยายติดไวใ้นบริเวณท่ีท างานท่ีลกูจา้งสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนในเร่ือง ดงัตอ่ไปนี ้

(๑) วธีิปฏิบตัเิม่ือประสบอนัตรายจากไฟฟา้ 
(๒) การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวติโดยการผายปอดดว้ยวธีิปากเป่าอากาศเขา้ทางปากหรือจมกูของผูป้ระสบอนัตราย และ

วธีิการนวดหัวใจจากภายนอก 

ขอ้ ๑๔ ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การตรวจสอบและบ ารุงรกัษาระบบไฟฟา้และบรภิณัฑไ์ฟฟา้ใหใ้ชง้านไดโ้ดยปลอดภยัไมน่อ้ยกวา่ปีละ
หนึ่งครัง้ และใหจ้ดัท าบนัทึกผลการตรวจสอบไวเ้พ่ือใหพ้นกังานตรวจแรงงานตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 



หมวด ๒ 

บรภิณัฑไ์ฟฟา้ 
----------------------- 

ขอ้ ๑๕ การตดิตัง้บรภิณัฑไ์ฟฟา้ ใหน้ายจา้งปฏิบตัติามมาตรฐานการตดิตัง้ท่ีการไฟฟา้ประจ าทอ้งถิ่นก าหนด หากยงัไมมี่ขอ้ก าหนด
ตามมาตรฐานดงักล่าว ใหน้ายจา้งปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ขอ้ ๑๖ ในกรณีท่ีนายจา้งใหล้กูจา้งปฏิบตังิานตดิตัง้ ตรวจสอบ หรือซ่อมแซมบรภิณัฑไ์ฟฟา้ ใหน้ายจา้งปลดสวติชแ์ละผกูหรือแขวน
ปา้ยพืน้สีแดงไวท่ี้สวติช ์โดยมีขอ้ความว่า “หา้มสบัสวติช”์ หรือใสก่ญุแจปอ้งกนัการสบัสวติช ์

ขอ้ ๑๗ ในกรณีท่ีนายจา้งใหล้กูจา้งใชเ้ครื่องเป่าลมท่ีมีก าลงัดนัสงูท าความสะอาดบรภิณัฑไ์ฟฟา้ท่ีมีกระแสไฟฟา้ นายจา้งตอ้งจดัให้
ลกูจา้งใชท้่อและหวัฉีดท่ีเป็นฉนวนไฟฟา้ท่ีเหมาะสมกบัแรงดนัไฟฟา้นัน้ 

ขอ้ ๑๘ ในกรณีท่ีสว่นของบรภิณัฑไ์ฟฟ้าใชแ้รงดนัไฟฟ้าเกินกวา่หา้สบิโวลต ์ใหน้ายจา้งจดัใหมี้ท่ีปิดกัน้อนัตรายหรือจดัใหมี้แผน่
ฉนวนไฟฟา้ปไูวท่ี้พืน้เพ่ือปอ้งกนัอนัตรายจากการสมัผสั 

ขอ้ ๑๙ การใชห้มอ้แปลงเคร่ืองวดัท่ีมีแรงดนัไฟฟา้เกินกวา่หกรอ้ยโวลต ์ใหน้ายจา้งปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี้ 
(๑) สายทางดา้นทตุยิภมูิตอ้งตอ่ลงดนิ เวน้แตส่ายทางดา้นทตุยิภมูนิัน้เป็นสายหุม้ฉนวนไฟฟา้ชนิดมีเปลือกโลหะท่ีตอ่ลงดนิ และ

รอ้ยอยู่ในท่อโลหะหรือท่อชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสมท่ีตอ่ลงดิน 

(๒) หมอ้แปลงไฟฟา้ประเภทแปลงกระแสวงจรทางดา้นทตุยิภมูติอ้งตอ่ใหเ้ป็นวงจรปิด 

ขอ้ ๒๐ การใชเ้ครื่องก าเนิดไฟฟา้ ใหน้ายจา้งปฏิบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

(๑) ตดิตัง้ในบรเิวณพืน้ท่ีกวา้งพอท่ีจะปฏิบตังิานได ้

(๒) จดัใหมี้การระบายอากาศอย่างเพียงพอ กรณีตดิตัง้เครื่องก าเนิดไฟฟา้ภายในหอ้ง หากมีไอเสียจากเครื่องยนตใ์หต้อ่ท่อไอเสีย
ออกสูภ่ายนอก 

(๓) จดัใหมี้เคร่ืองปอ้งกนักระแสไฟฟา้ไหลเกิน 

(๔) จดัใหมี้เคร่ืองดบัเพลงิชนิดท่ีใชด้บัเพลงิท่ีเกิดจากไฟฟา้อย่างเพียงพอ และสามารถดบัเพลงิท่ีเกิดจากน า้มนัในหอ้งเครื่องได ้

(๕) ในกรณีท่ีมีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ตอ้งจดัใหมี้เครื่องปอ้งกนัการใชผ้ดิหรือสวติชส์บัโยกสองทาง หรืออปุกรณอ์ย่างอ่ืนท่ีมี
คณุลกัษณะเดียวกนั เพ่ือมใิหมี้โอกาสตอ่ขนานกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟา้ประจ าทอ้งถิ่น เวน้แตจ่ะไดร้ับอนุญาตจากการไฟฟ้าประจ า
ทอ้งถิ่นนัน้ 

ขอ้ ๒๑ ใหน้ายจา้งตดิตัง้เตา้รบัไวใ้หเ้พียงพอแก่การใชง้าน เพ่ือมใิหมี้การตอ่ไฟโดยวธีิท่ีไม่ปลอดภยั 

ในกรณีท่ีมีการใชเ้ตา้รบัเกินก าลงัไฟฟา้ ใหน้ายจา้งเปล่ียนแปลงขนาดเตา้รบั สายไฟฟา้ อปุกรณ ์และเคร่ืองป้องกนัใหเ้หมาะสมตาม
ประเภทและสภาพการใชง้านตามมาตรฐานการตดิตัง้ท่ีการไฟฟ้าประจ าทอ้งถิ่นก าหนด หากยงัไมมี่ขอ้ก าหนดตามมาตรฐานดงักล่าว ให้
นายจา้งปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

หมวด ๓ 

ระบบปอ้งกนัฟา้ผ่า 
----------------------- 

ขอ้ ๒๒ ใหน้ายจา้งตดิตัง้ระบบปอ้งกนัฟา้ผ่าไวท่ี้อาคารหรือบรเิวณท่ีมีถงัเก็บของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟ ตามมาตรฐานของสมาคม
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์

ขอ้ ๒๓ ใหน้ายจา้งตดิตัง้ระบบลอ่ฟา้ท่ีปลอ่งควนัซึ่งไม่อยู่ในกรวยรศัมีคุม้กนัของระบบปอ้งกนัฟ้าผา่ โดยใหมี้รศัมีท่ีพืน้ดนิเท่ากบั
ความสงูของหลกัลอ่ฟา้ 

ขอ้ ๒๔ ในกรณีท่ีปลอ่งควนัท าดว้ยโลหะ ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การปอ้งกนัอนัตรายจากฟา้ผา่ ดงัตอ่ไปนี้ 
(๑) ใหต้อ่สายน าประจจุากปลอ่งควนัลงหลกัดิน 

(๒) ใหต้อ่สายลวดโลหะท่ียึดปลอ่งควนัทกุเสน้ดว้ยสายลวดโลหะนัน้หรือสายน าประจุลงหลกัดนิ 



ขอ้ ๒๕ ในกรณีท่ีปลอ่งควนัท าดว้ยอิฐหรือคอนกรีต ใหน้ายจา้งจดัใหมี้การปอ้งกนัอนัตรายจากฟา้ผ่า ดงัตอ่ไปนี  ้

(๑) การตดิตัง้หลกัลอ่ฟ้า 
(ก) ความสงูของหลกัลอ่ฟ้าเหนือขอบปลอ่งควนั 

๑) ปลอ่งควนัทั่วไป ตอ้งมีความสงูไมน่อ้ยกวา่หา้สิบเซนตเิมตร แตไ่มเ่กินเจ็ดสิบหา้เซนตเิมตร 
๒) ปลอ่งระบายควนัท่ีเป็นฝุ่ น ไอ หรือก๊าซท่ีระเบดิไดเ้ม่ือมีประกายไฟ ตอ้งมีความสงูไมน่อ้ยกวา่หนึ่งจดุหา้เมตร และหากเป็นปลอ่ง

ชนิดปลายเปิดใหต้ดิตัง้สงูกวา่ปลายปลอ่งไมน่อ้ยกวา่ส่ีจดุหา้เมตร 
(ข) ตดิตัง้รอบปลอ่งควนัโดยใหมี้ระยะห่างกนัไมเ่กินสองจดุส่ีเมตร และมีสายตอ่เช่ือมถึงกนัใหค้รบวง ถา้ปลอ่งควนัมีฝาครอบโลหะ

อยู่ดว้ย ใหต้อ่กบัหลกัลอ่ฟา้ดว้ย 

(ค) ตดิตัง้ท่ีปลายของปลอ่งควนัและตอ้งตอ่ลงดนิดว้ยสายน าประจุ 
(๒) การตอ่สายน าประจุ 
(ก) ถา้มีหลกัลอ่ฟา้มากกวา่หนึ่งหลกั ตอ้งมีสายน าประจไุมน่อ้ยกวา่สองสายตรงขา้มกนัโดยตอ่จากสายท่ีตอ่เช่ือมครบวงจาก

สว่นบนของปลอ่งควนัไปยงัดนิ และสายน าประจนุัน้ตอ้งตอ่เช่ือมกนัท่ีฐานของปลอ่งควนั และแตล่ะสายแยกต่อกบัหลกัดนิ 

(ข) ถา้ปลอ่งควนัสงูตัง้แตห่า้สบิเมตรขึน้ไป ตอ้งตอ่เช่ือมครบวงสายน าประจท่ีุตรงจดุกึ่งกลางของปลอ่งควนัใหถ้ึงกนั 

ขอ้ ๒๖ ในกรณีท่ีปลอ่งควนัท าดว้ยโลหะ อิฐ หรือคอนกรีต มีความสงูตัง้แตย่ี่สบิสองจดุหา้เมตรขึน้ไป และมีขนาดพืน้ท่ีหนา้ตดัท่ีปาก
ปลอ่งไมน่อ้ยกวา่ศนูยจ์ดุสามสองตารางเมตร หากตดิตัง้หลกัลอ่ฟา้ท่ีท าดว้ยทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง ใหน้ายจา้งฉาบหรือหุม้ผวิหลกั
ลอ่ฟา้ สายน าประจแุละตวัจบัยึด ดว้ยตะกั่วหนาอย่างนอ้ยหนึ่งจดุหกมลิลเิมตร ในระยะเจ็ดจดุหา้เมตร จากปลายปากปลอ่งลงมาและสงูขึน้
ไปตลอดจนถึงปลายหลกัลอ่ฟา้ เพ่ือปอ้งกนัการผกุรอ่น 

ขอ้ ๒๗ ในกรณีท่ีปลอ่งควนับผุวิดว้ยโลหะหรือมีบนัไดเป็นโลหะ ใหน้ายจา้งตอ่สายน าประจเุขา้กบัผิวโลหะหรือบนัไดทัง้สว่นบนและ
สว่นลา่ง 

ขอ้ ๒๘ สายน าประจท่ีุใชส้  าหรบัปอ้งกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ ตอ้งมีลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี้ 
(๑) สายน าประจท่ีุเป็นทองแดง ตอ้งมีขนาดพืน้ท่ีหนา้ตดัของเนือ้ทองแดงไมน่อ้ยกวา่หา้สบิตารางมิลลเิมตร และมีคณุสมบตัใิชใ้น

งานไฟฟ้าท่ีน ากระแสไฟฟา้ไดต้ามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

(๒) สายน าประจท่ีุเป็นท่อกลวง ตอ้งเป็นทองแดงท่ีมีความหนาไมน่อ้ยกวา่หนึ่งจดุหา้มิลลเิมตร และมีขนาดพืน้ท่ีหนา้ตดัของเนือ้
ทองแดงและน ากระแสไฟฟา้ไดไ้มน่อ้ยกวา่มาตรฐานตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

(๓) สายน าประจท่ีุเป็นแผน่ยาวหรือสายถกั ตอ้งเป็นทองแดงท่ีมีความหนาไมน่อ้ยกวา่สองมิลลเิมตร และมีขนาดพืน้ท่ีหนา้ตดัของ
เนือ้ทองแดงและน ากระแสไฟฟา้ไดไ้มน่อ้ยกวา่มาตรฐานตามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

สายน า ประจตุามวรรคหนึ่ง ตอ้งมีรอยตอ่นอ้ยท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได ้และรอยตอ่ตอ้งมีความแขง็แรงรบัแรงดงึไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้
สบิของความแขง็แรงของสาย และตอ้งไมมี่การหกัมมุ 

ขอ้ ๒๙ การตอ่สายน าประจลุงหลกัดนิเพ่ือปอ้งกนัอนัตรายจากฟา้ผ่า ใหน้ายจา้งปฏิบตัติามมาตรฐานท่ีการไฟฟา้ประจ าทอ้งถิ่น
ก าหนด หากยงัไมมี่ขอ้ก าหนดตามมาตรฐานดงักลา่ว ใหน้ายจา้งปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชปูถมัภ ์

ขอ้ ๓๐ สว่นของสายน าประจท่ีุสงูจากพืน้ดนิจนถึงระยะสองจดุหา้เมตร ใหน้ายจา้งปอ้งกนัการกระทบกระแทกโดยใชไ้มห้รือวสัดท่ีุ
ไมเ่ป็นสารแม่เหลก็ห่อหุม้ ถา้ใชท้่อโลหะท่ีไมเ่ป็นสารแมเ่หลก็ห่อหุม้ สายน าประจตุอ้งตอ่เช่ือมปลายดา้นบนและดา้นล่างของท่อเขา้กบัสาย
นัน้ดว้ย 

ขอ้ ๓๑ ตวัจบัยึดสายน าประจตุอ้งเป็นทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง และมีระยะห่างระหวา่งตวัจบัยึดไมเ่กินหนึ่งจดุสองเมตร ตาม
แนวตัง้ และหกสบิเซนตเิมตร ตามแนวนอน 

หมวด ๔ 

อปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคล 



และอปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายจากไฟฟา้ 
----------------------- 

ขอ้ ๓๒ ใหน้ายจา้งจดัใหมี้อปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคลท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน เช่น ถงุมือหนงั ถงุมือยาง แขนเสือ้
ยาง หมวกนิรภยั รองเทา้พืน้ยางหุม้ขอ้ชนิดมีสน้ ใหล้กูจา้งซึ่งปฏิบตังิานเก่ียวกบัไฟฟา้สวมใสต่ลอดเวลาท่ีปฏิบตังิาน และจดัใหมี้อปุกรณ์
ปอ้งกนัอนัตรายจากไฟฟา้ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน เช่น แผน่ฉนวนไฟฟา้ ฉนวนหุม้สาย ฉนวนครอบลกูถว้ย 

ในกรณีท่ีลกูจา้งตอ้งปฏิบตังิานในท่ีสงูกวา่พืน้ตัง้แตส่ี่เมตรขึน้ไป ใหน้ายจา้งจดัใหมี้เข็มขดันิรภยัและหมวกนิรภยัชัน้คณุภาพ B ตาม
มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมใหล้กูจา้งสวมใสต่ลอดเวลาท่ีปฏิบตังิาน เวน้แตเ่ขม็ขดันิรภยัและหมวกนิรภัยดงักลา่วจะท าใหล้กูจา้งเส่ียง
ตอ่อนัตรายมากขึน้ใหน้ายจา้งจดัใหมี้อปุกรณเ์พ่ือความปลอดภยัอย่างอ่ืนแทน 

ขอ้ ๓๓ อปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคลและอปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายจากไฟฟา้ ตอ้งมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี ้

(๑) อปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคลและอปุกรณท่ี์ใชป้อ้งกนักระแสไฟฟ้าตอ้งเหมาะสมกบัแรงดนัไฟฟา้สงูสดุในบรเิวณท่ี
ปฏิบตังิานหรือบรเิวณใกลเ้คียงท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้

(๒) ถงุมือยางปอ้งกนัไฟฟา้ ตอ้งมีลกัษณะสวมกบันิว้มือไดท้กุนิว้ 
(๓) ถงุมือหนงัท่ีใชส้วมทบัถงุมือยาง ตอ้งมีความยาวหุม้ถึงขอ้มือและมีความคงทนตอ่การฉีกขาดไดด้ี 
การใชถ้งุมือยางตอ้งใชก้บัถงุมือหนงัทกุครัง้ท่ีปฏิบตังิานอปุกรณต์ามวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

ขอ้ ๓๔ ในกรณีท่ีบรเิวณท่ีปฏิบตังิานเก่ียวกบัไฟฟ้าอยู่ใกลห้รือเหนือน า้ท่ีอาจท าใหล้กูจา้งเกิดอนัตรายจากการจมน า้ ใหน้ายจา้งจดั
ใหล้กูจา้งสวมใสเ่ครื่องชชีูพกนัจมน า้ เวน้แตก่ารสวมใส่เครื่องชชีูพอาจท าใหล้กูจา้งไดร้บัอนัตรายมากกว่าเดมิ ใหน้ายจา้งใชว้ธีิการอ่ืนท่ีมี
ความปลอดภยัแทน 

ขอ้ ๓๕ นายจา้งตอ้งจดัใหอ้ปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคลและอปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายจากไฟฟา้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภยั
ตลอดการใชง้าน รวมทัง้ตอ้งตรวจสอบ บ ารุงรกัษา และทดสอบตามมาตรฐานและวิธีท่ีผูผ้ลติก าหนด 

  
                                                                                                ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                                                                                                                  เฉลมิชยั ศรีอ่อน 

                                                                                                    รฐัมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน 

  
เล่ม ๑๒๘ ตอนที ่๕ ก รำชกิจจำนุเบกษำ ๒๑ มกรำคม ๒๕๕๔ 

 


